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Enseigne de sortie en therm
oplastique

M
odèles à D

EL C
A

, C
A

/C
C

 et auto-alim
entés

IM
P
O

R
TA

N
TE

S
M

E
S
U

R
E
S

D
E

P
R

O
TE

C
TIO

N
Lors de l’utilisation de tout équipem

ent électrique, toujours suivre des m
esures de 

sécurité fondam
entales, dont les suivantes :

LIR
E

E
T

S
U

IV
R

E
TO

U
TE

S
LE

S
C

O
N

S
IG

N
E
S

D
E

S
É
C

U
R

ITÉ
1.

N
e pas utiliser à l’extérieur.

2.
N

e pas laisser les cordons d’alim
entation entrer en contact avec des surfaces 

chaudes.
3.

N
e pas m

onter à proxim
ité de dispositifs de chauffage au gaz ou électriques.

4.
Installer l’équipem

ent dans des endroits et à des hauteurs ou celui-ci ne sera 
pas facilem

ent soum
is à des tentatives d’altération par un personnel non 

autorisé.
5.

L’utilisation d’équipem
ent auxiliaire non recom

m
andé par le fabricant risque 

de causer une situation dangereuse.
6.

N
e pas utiliser cet équipem

ent pour un usage autre que celui prévu.
7.

Tout entretien doit être effectué par un personnel d’entretien qualifié.

C
O

N
S
E
R

V
E
R

C
E
S

IN
S
TR

U
C

TIO
N

S
Installation
1.

C
ouper l’alim

entation C
A

.
2.

A
chem

iner un circuit non com
m

uté C
A

 de tension nom
inale dans la boîte de 

jonction et laisser une longueur de fil de 15 cm
 (6 po).

3.
R

etirer la face de l’enseigne à l’aide d’une pièce de m
onnaie ou d’un tournevis 

dans le haut ou le bas de la face.
4.

D
éterm

iner la position de m
ontage (extrém

ité, m
ur ou plafond). R

em
arque : il 

faut utiliser un socle pour un m
ontage en extrém

ité ou au plafond.

M
ontage m

ural
a.

A
ucun socle n’est requis. À

 l’aide d’un tournevis à tête plate, découper les 
trous appropriés sur le dos de l’enseigne, incluant le trou central, afin 
d’obtenir le patron nécessaire à l’installation de l’ enseigne sur la boîte de 
jonction  (voir fig. 2). P

asser les fils d’alim
entation C

A
 par le trou au centre 

du dos de l’enseigne et effectuer les connections nécessaires (voir étape 
5 et fig. 6). P

ousser les fils dans la boîte de jonction et  fixer le dos de 
l’enseigne. P

asser à l’étape 6.

M
ontage en extrém

ité ou au plafond
b.

S
ocle requis. A

ttacher la plaque de fixation à la boîte de jonction à l’aide 
des vis de la boîte de jonction. R

etirer le bouchon d'obturation du trou 
approprié selon l'orientation de l'installation. P

asser les fils d'alim
entation 

C
A

 par le trou dégagé et ensuite à travers le socle.  R
etirer la clé de 

blocage du socle (si fournie). Fixer le socle à l'enseigne dans le trou libéré 
du boitier (voir fig. 3). E

m
boité la clé de blocage dans le socle (si fournie.) 

S
écuriser l’assem

blage avec la vis de fixation du socle. D
ans le cas où 

une clé de blocage du socle est fournie, s’abstenir de sécuriser 
l’assem

blage avec la vis. C
ependant, pour des utilisations présentant un 

plus grand risque d’exposition à des im
pacts anorm

aux, il est suggéré de 
toujours sécuriser le socle au boitier de l’enseigne à l’aide de la vis de 
fixation du socle (11). Le socle à installation rapide com

prend deux ailes 
pliées vers l'intérieur lui perm

ettant d'être accroché sur les détails en “U
” 

de la plaque de fixation facilitant ainsi le raccordem
ent du filage (voir fig. 

4). P
ousser les fils dans la boîte de jonction. D

écrocher l’unité et enfiler 
les ailes du socle dans les détails en “pont” sur la plaque de fixation (voir 
fig. 4). S

écuriser le socle à la boîte de jonction avec la vis de m
ontage sur 

plaque (10).

D
escription des pièces

1.
D

os de l’enseigne
2.

B
oitier de l’enseigne

3.
D

iffuseur de couleur
4.

Face de l’enseigne
5.

B
ouchon d’obturation

6.
S

ocle

7.
Vis de la boîte de jonction 
(non fournies)

8.
P

laque de fixation
9.

B
oîte de jonction

10.
Vis de m

ontage sur plaque
11.

Vis de fixation du socle
12.

C
lé de blocage du socle

Figure 1

voir détail A

détail A

Figure 2

Tournevis à tête plate

R
ainures

Figure 3 Vis de fixation du socle
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box. U
nhook unit and slide ribs on canopy into designated notches 

on the spider plate (See fig. 4). Secure the canopy to the junction box 
using the canopy screw

(s) provided(10).
5.   O

ur system
 can accept input voltages of 120 VA

C
, 277 VAC

or 347 VAC
. 

Therefore, connect the black (120 VA
C

) or orange (277 VA
C

) or red (347 
VA

C
) and w

hite (com
m

on) leads to the building utility. N
ote: for dual 

circuit option, there w
ill be tw

o sets of w
ires.                                                                              

C
onnect the G

reen w
ire to the ground. 

U
nused prim

ary w
ire m

ust be insulated to prevent shorting (See 
Fig.6).

6.
R

em
ove the appropriate chevron(s) on the exit door by holding sign w

ith 
both hands. Push chevrons from

 the inside w
ith thum

b (See Fig. 5). You 
m

ay need to unsnap the diffuser panel to do so.
7.

C
onnect the battery.

8.
R

einstall exit door(s).
9.

Energize AC
. Sign w

ill illum
inate.

A
C

/D
C

 M
odels

R
efer to Fig. 6 for A

C
 &

 D
C

 w
iring.

For D
C

 portion  W
ire the R

ed lead (+) to the positive D
C

 input voltage and 
the Blue Lead (-) to the negative D

C
 input voltage. N

ote: D
C

 input voltage 
range is 6 volts to 48 volts.

Self-Pow
ered M

odels
M

anual testing
Press test sw

itch. Legend w
ill flicker, but rem

ain lit. O
n release, external 

green LED
 w

ill illum
inate, and autom

atic charger w
ill restore battery to full 

charge. For AD
 m

odels the LED
 w

ill blink (see table below
).

A
utom

atic testing and diagnostics, optional
The m

odels w
ith the autom

atic testing and diagnostic option include a m
icro-

controller w
hich self-tests the unit on a m

onthly basis and identifies as w
ell 

displays failures of the electrical com
ponents: battery, battery charger, 

lam
ps, LED

s.
Self-test
The self-test is perform

ed every 30 days for 1 m
inute, every 6 m

onths for 
30 m

inutes, and annually for 90 m
inutes.

D
iagnostic function

The diagnostic function uses an external green LED
 indicator. Service is 

required if the green LED
 blinks indicating that an alarm

 condition is 
detected (See Fig. 7).

M
aintenance

N
one required. If AC

 supply to the unit is to be disconnected for 2 m
onths or 

m
ore, the battery m

ust be disconnected, Self-Pow
ered M

odels only.
N

oteN
iC

d (N
ickel C

adm
ium

) batteries are shipped discharged and m
ay 

require 10 m
inutes of connection to AC

 supply before start-up test 
procedure, and 96 hours to reach full charge 

o
G

reen
Steady O

n
A

C
 O

n
-o

G
reen

O
ne B

link
In Test

o
R

ed
Steady O

n
Battery D

isconnect
-o

R
ed

O
ne B

link
B

attery Failure
o-o

R
ed

Tw
o B

links
C

harger Failure
o-o-o-o

R
ed

Four B
links

LE
D

 Strip Failure

Figure 5

Figure 4

N
O

TC
H

E
S TO

 R
E

C
E

IV
E

R
IB

S
 O

N
 C

AN
O

P
Y

(self-pow
ered

D
C

 w
ires for

rem
ote D

C
 supply

m
odels only)

B
attery Transform

er

C
anopy

G
round

120 VA
C

 B
lack

W
hite N

eutral
R

ed + D
C

B
lue - D

C

277 VA
C

 O
range

or 347VAC
 R

ed

LE
D

 Strip
or from

 battery

Figure 6

around snap.

only)
(Side m

ount

W
rap w

ires
plastic conduit
(B

ack m
ount only)

Pass w
ires through

U
nused prim

ary w
ire 

m
ust be insulated  to 

prevent shorting.

Figure 7

External -for self-pow
ered m

odels only

green LED

Test sw
itch
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5.
N

ot
re

 s
ys

tè
m

e 
pe

ut
 re

ce
vo

ir 
un

 c
ou

ra
nt

 d
e 

12
0 

V
C

A
, 2

77
 V

C
A

 o
u 

34
7 

V
C

A
.  

R
ac

co
rd

er
 le

 fi
l n

oi
r (

12
0 

V
C

A
), 

or
an

ge
 (2

77
 V

C
A

) o
u 

ro
ug

e 
(3

47
 V

C
A

) e
t l

e 
fil

 b
la

nc
 (n

eu
tre

) à
 l’

al
im

en
ta

tio
n 

de
 l'

éd
ifi

ce
 e

t c
e 

po
ur

 to
ut

es
 le

s 
or

ie
nt

at
io

ns
ns

 d
e 

m
on

ta
ge

. N
ot

e:
 p

ou
r l

’o
pt

io
n 

à 
de

ux
 c

irc
ui

ts
, i

l y
 a

ur
a 

de
ux

 
pa

irs
 d

e 
fil

s 
à 

ra
cc

or
de

r. 
R

ac
or

de
r l

e 
fil

 v
er

t à
 la

 M
.A

.L
.T

. 

Le
s 

fil
s 

pr
im

ai
re

s 
no

n 
ut

ili
sé

s 
do

iv
en

t ê
tre

 is
ol

és
 d

e 
fa

ço
n 

à 
év

ite
r u

n 
co

ur
t-

ci
rc

ui
t (

S
ee

 F
ig

.6
.)

6.
E

nl
ev

er
 la

 o
u 

le
s 

flè
ch

e(
s)

 a
m

ov
ib

le
(s

) d
e 

la
 fa

ce
 d

e 
l’e

ns
ei

gn
e.

 E
n 

te
nt

an
t 

ce
lle

-c
i d

e 
vo

s 
de

ux
 m

ai
ns

, p
ou

ss
er

 la
 fl

èc
he

 a
m

ov
ib

le
 v

er
s 

l’ 
ex

té
rie

ur
 à

 
l’a

id
e 

de
 v

ot
re

 p
ou

ce
. (

vo
ir 

fig
. 5

). 
Il 

se
 p

eu
t q

ue
 v

ou
s 

ay
ez

 à
 s

ou
le

ve
r l

e 
di

ffu
se

ur
 p

ou
r e

ffe
ct

ue
r c

et
te

 tâ
ch

e.
7.

B
ra

nc
he

r l
’a

cc
um

ul
at

eu
r.

8.
R

éi
ns

ta
lle

r l
a 

ou
 le

s 
fa

ce
(s

) d
e 

l’e
ns

ei
gn

e.
9.

R
éa

ct
iv

er
 le

 c
ou

ra
nt

 C
A

 e
t l

'e
ns

ei
gn

e 
s'

al
lu

m
er

a.

M
od

èl
es

 C
A

/C
C

S
e 

ra
pp

or
te

r a
u 

câ
bl

ag
e 

C
A

 e
t C

C
 d

e 
la

 fi
gu

re
 6

.
Po
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